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Abbildung 2: Grundriss des DachgeschoRRes — Hoftrakt
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1 W1 AuRenwand Leichtbauweise

Bauteil Nr. Bauteil-Bezeichnung

Warmetibergangsw iderstand [mPK/W]  innenR;:| 0,13

| W/ (mK)]

auBenR_:| 0,04

Summe Breite

Teilflache 1 Teilflache 2 (optional) | W/(mK)]  Teilflache 3 (optional) | [w/(mi) Dicke [mm]
2x GKF 1,25 cm (F60) 0,210 25
Lattung / MW-WL ,035 Holz 0,130 50
Vollschalung/Dampfbr. 0,130 24
MW-WL zw. 0,032 Mol 0,130 160
Konstruktionsholz ’ 0z ’
MW-WL zw. 0,032 Holz H,130 240
Konstruktionsholz
MDF 0,120 15
EPS-F 0,032 80
Deckschicht ,800 5
Flachenanteil Teilflache 2 Flachenanteil Teilflache 3 Summe
12,0% | | 65% | | 59,9 |

! -&

$

+ 1 3))G+2N,3

U-Wert: 0,071 W/(nmeK)

Abbildung 4: Bauteilaufbau — AuBenwand Leichtbauwei

se

@C
3

r 5 D3 Schragdach >15° Dachneigung

Bauteil Nr. Bauteil-Bezeichnung

Warmetibergangsw iderstand [m2K/W] innenR_:| 0,10
auBen R, :| 0,10
Summe Breite
Teilflache 1 | (w/(mK)]  Teilflache 2 (optional) | (wi(mk)]  Teilflache 3 (optional) | [W/(mK)] Dicke [mm]
2x GKF 1,25cm 0,210 25
Lattung / MW-WL ,035 Holz 0,130 30
Vollschalung/Dampfbr. 0,130 24
MW-WL zw.
Konstruktions- 0,032 Holz 0,130 240
hélzern
MW-WL zw.
Konstruktions- 0,032 Holz 0,130 160
hélzern
Vollschalung/Untersp. 0,130 24
Konterlattung/ 50
Hinterliftung
Lattung 24
Bramac Dachziegel Summe
12,5% 6,5% | 57,7 |
U-Wert: W/(mZK)
Abbildung 5: Bauteilaufbau — Schréagdach
- C ! < 5 3 @*

$
3))9 +2N,3



r 4 D2 Decke tUber DG / Terrasse
Bauteil Nr. Bauteil-Bezeichnung

Warmetibergangsw iderstand [m2K/W] innenR_:| 0,10
auBenR_,:| 0,10
Summe Breite
Teilflache 1 I [W/(mK)]  Teilflache 2 (optional) | WI(mK)]  Teilflache 3 (optional) | [wi(mk)] Dicke [mm]
2x GKF 1,25cm 0,210 25
Lattung / MW-WL ,035 Holz 0,130 30
Vollschalung/Dampfsp. 0,130 24
MW-WL zw.
Konstruktions- 0,032 Holz 0,130 240
hélzern
MW-WL
2w. Keilpfosten 0,032 IHolz 0,130 170
Pfostenvollschalung 0,180 50
MW-T 35/31 0,033 30
Schutzbeton 1,400 50
Abdichtung inkl.
Dampfdruckausgleich 0,190 9
(z.B. E KV-4 + E KV-
Holzdielen mit
Unterkonstruktion
auf Gummischrotmatte
Flachenanteil Teilflache 2 Flachenanteil Teilflache 3 Summe
Les» | [ 628 |

U-Wert: 0 ’080 W/(meK)

Abbildung 6: Bauteilaufbau — Decke tiber Dachgeschof? bzw. Terrasse
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Tabelle 1: Stand-by Verbrauch und Preise der elektr

Standardvariante [BER11]

ischen Komponenten des Sonnenschutztes — System 1,
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Tabelle 2: Stand-by Verbrauch und Preise der elektr

Standardvariante [BER11]

ischen Komponenten des Sonnenschutztes — System 2,
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Tabelle 3: Stand-by Verbrauch und Preise der elektr
und System 2, Standardvariante [BER11]

ischen Komponenten des Sonnenschutztes — Summe aus
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Tabelle 4: Stand-by Verbrauch und Preise der elektr  onischen Komponenten des Sonnenschutztes — optimier

[BER11]
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Abbildung 7: Sonnenschutz - Vergleich der Stand-by Leistung der Standardvariante und der optimierten V

te Variante
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Abbildung 8: Sonnenschutz - Vergleich des Stand-by
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Passivhaus Nachweis

Objekt:

Standort und Klima:
Strae:

PLZ/Ort:

Land:

Objekt-Typ:

Bauherr(en):
Strale:
PLZ/Ort:

Architekt:
Straf3e:
PLZ/Ort:

PHPP-Ersteller:
Strae:
PLZ/Ort:

Baujahr:
Zahl WE:

Umbautes Volumen V:

Personenzahl:

Dachgeschossausbau Ybbsstrasse 6 (HOFTRAKT)

Wien, Osterreich [ON B8110-5 (171miiA)

Ybbstrasse 6

A-1020 Wien

Osterreich

Mehrfamilienhaus

Privater Bauherr

Unter Beratung verschiedener Architekten

Schoéberl & P6ll GmbH

Ybbsstrasse 6/30

A-1020 Wien
2012
3 Innentemperatur: 20,0 T
672,9 m® Interne Warmequellen: 2,1 W/m?2
4.4

Kennwerte mit Bezug auf Energiebezugsflache

Energiebezugsflache:

159.,6 |m?

Verwendet: Monatsverfahren PH-Zertifikat: Erfiillt?
Energiekennwert Heizwarme: 15,4 kWh/(m %a) 15 kwh/(m?a) ja
Drucktest-Ergebnis: 0,59 h™ 0,6 h* ja
Primarenergie-Kennwert 7 2 120 KWhi(m? .
(WW, Heizung, Kiihlung, Hilfs- u. Haushalts-Strom) 5 kWh/(m a) (m a) 12
Primarenergie-Kennwert >
(WW, Heizung und Hilfsstrom) 23 kWh/(m a)
Primérenergie-Kennwert 2
Einsparung durch solar erzeugten Strom: 72 kWh/(m a)
Heizlast: 12,0 W/m?
Ubertemperaturhaufigkeit: 2 % Uber ‘ 25 [t
Energiekennwert Nutzkalte: kWh/(m 2a) 15 kWh/(mza) I
Khllast: 12 W/m?
Kennwert mit Bezug auf Nutzflache nach EnEV
Nutzflache nach EnEV:
Anforderung: Erfulit?
Primérenergie-Kennwert 2 2
- 40
(WW, Heizung und Hilfsstrom) kWh/(m a) kWh/(m a)

Wir versichern, dass die hier angegebenen Werte nac  h
dem Verfahren PHPP auf Basis der Kennwerte des Geba udes
ermittelt wurden. Die Berechnungen mit PHPP liegen

diesem Antrag bei.

Ausgestellt am:
03.Nov.11
gezeichnet:
DI Stefan Moser

Abbildung 11: Passivhaus-Nachweis fur den Hoftrakt

(C]



Passivhaus Nachweis

Objekt: |Dachgeschossausbau Ybbsstr 6 (STRASSENTR.)
Standort und Kiima: | Wien, Osterreich [ON B8110-5 (171miiA)
Strae: | Ybbstrasse 6
PLZ/Ort:  |A-1020 Wien
Land: |QOsterreich

Objekt-Typ: | Mehrfamilienhaus
Bauherr(en): | Privater Bauherr

Strale:

PLZ/Ort:

Architekt: | Unter Beratung verschiedener Architekten
Strale:
PLZ/Ort:

PHPP-Ersteller:

StraBe: | Ybbsstrasse 6/30
PLZ/Ort:  |A-1020 Wien
Baujahr: 2012
Zahl WE: 2 Innentemperatur: 20,0 <
Umbautes Volumen V! 676,7 m? Interne Warmequellen: 2,1 W/m?2
Personenzahl: 4.0

Schoberl & P6ll GmbH

Kennwerte mit Bezug auf Energiebezugsflache

Energiebezugsflache:

Verwendet: Monatsverfahren PH-Zertifikat: Erfallt?
Energiekennwert Heizwéarme: 13 , 8 kWh/(m za) 15 kwh/(m 2a) ja
Drucktest-Ergebnis: 0,60 ht 0,6 h* ja
Primérenergie-Kennwert 2 2 ;
(WW, Heizung, Kihlung, Hilfs- u. Haushalts-Strom) 44 kWh/(m a) 120 kWh/(m a) 12
Primé&renergie-Kennwert >
(WW, Heizung und Hilfsstrom) : 22 kWh/(m a)
Primérenergie-Kennwert 2
Einsparung durch solar erzeugten Strom: 55 kWh/(m a)
Heizlast: 12,1 W/m?2
Ubertemperaturhaufigkeit: 2 % Uber E 25 tt
Energiekennwert Nutzkélte: kWh/(m za) 15 kwh/(mza)
Kihllast: 11 W/m?

199,2 m?

Kennwert mit Bezug auf Nutzflache nach EnEV

Nutzflache nach EnEV:

Primérenergie-Kennwert
(WW, Heizung und Hilfsstrom)

[ Iw

Anforderung:

- kWh/(m %a) 40 kWh/(m2a)

Erfillt?

Wir versichern, dass die hier angegebenen Werte nac  h

Ausgestellt am:

dem Verfahren PHPP auf Basis der Kennwerte des Geba udes
ermittelt wurden. Die Berechnungen mit PHPP liegen
diesem Antrag bei.

03.Nov.11
gezeichnet:
DI Christoph Lang

Abbildung 12: Passivhaus-Nachweis fir den Straentr  akt

+
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Kriterienkatalog k:a Passivhaus .
klima:aktiv
o000
Punkte 1.000
. Muss- errei
N Titel kriterium Plljihktt):re

A Planung und Ausflihrung

A 1. Planung

A 1.1 |Qualitat der Infrastruktur (N&he zu Schule, OPNV etc.)

A 1. 2 |Fahrradstellplatz

A 1. 3a |Barrierefreies Bauen - Teilausbau nur ein Krit.

A 1. 3b|Barrierefreies Bauen - Vollausbau Wahibar

A 1. 4b |Gebaudehillle warmebriickenfrei

A 2. Ausfiihrung

A 2. 1b|Gebaudehiille luftdicht (Passivhausqualitat) M

B Energie und Versorgung

B 1. Warmebedarf und -versorgung

B 1. 1b [Passivhaus nach PHPP M

B 2. Energiebedarf elektrisch

B 2. 1a|Liftungsanlage vorhanden M

B 2. 1b [Liftungsanlage energieeffizient

B 2. 2 [Beleuchtung der Allgemeinbereiche energieeffizient

B 2. 3 |Spilen und Waschen mit Warmwasseranschluss

B 2. 4 |Photovoltaikanlage

BRESH Wasserbedarf

B 3. 1 |Handwaschbecken, Duschkopf wassersparend (Standard) M

B 3. 2 |Handwaschbecken wassersparend (optimiert)

B 3. 3 |Duschkopf wassersparend (optimiert)

C Baustoffe und Konstruktion

@ 1. Baustoffe

C 1. 1 |Déammstoffe HFKW-frei M 20
C 1. 2 |Fenster, Tlren, Rolladen und Rohre - PVC-frei 40
C 1. 3 |Folien, FuRbodenbelage, Tapeten - PVC-frei M 40
C 1. 4 |Bitumenvoranstriche, -anstriche und -klebstoffe I6semittelfrei 10
C 1. 5 |Baustoffe 6kologisch optimiert 40
C 2. Konstruktionen und Gebaude ____max. 100
C 2. 1 okologischer Index der therm. Geb&udehiille | OI37¢ypar 100
[D_ KomfortundReumiufigualiat ]
D 1. Thermischer Komfort

D 1.1 [Gebaude sommertauglich M

D 2. Raumluftqualitat

D 2. 1b [Komfortliftung optimiert (Schall, Luftfilter etc.) M

D 2. 2 [Verlegewerkstoffe emissionsarm

D 2. 3 |Bodenbelage emissionsarm

D 2. 4 [Holzwerkstoffe emissionsarm

D 2. 5 [Wand- Deckenanstriche emissionsarm

D 2. 6 [Messung der flichtige Kohlenwasserstoffe und Formaldehyd

Gesamt 1.000

Tabelle 5: Zusammenfassung der klima:aktiv Zertifiz ~ ierung — Hoftrakt




Kriterienkatalog k:a Passivhaus .
klima:aktiv
00
Punkte 1.000
ot | orenoae
A Planung und Ausfiihrung
A 1. Planung
A 1.1 |Qualitat der Infrastruktur (Nahe zu Schule, OPNV etc.)
A 1. 2 |Fahrradstellplatz
A 1. 3a |Barrierefreies Bauen - Teilausbau nur ein Krit.
A 1. 3b |Barrierefreies Bauen - Vollausbau Wahlibar
A 1. 4b |Gebaudehlille warmebriickenfrei
A 2. Ausfiihrung
A 2. 1b |Gebaudehdille luftdicht (Passivhausqualitat) ‘ M
B Energie und Versorgung
B 1 Warmebedarf und -versorgung
B 1. 1b|Passivhaus nach PHPP 1 M
B 2. Energiebedarf elektrisch
B 2. 1a|Luftungsanlage vorhanden M
B 2. 1b|Luftungsanlage energieeffizient
B 2. 2 |Beleuchtung der Allgemeinbereiche energieeffizient
B 2. 3 Spllen und Waschen mit Warmwasseranschluss
B 2. 4 |Photovoltaikanlage
B 3. Wasserbedarf
B 3. 1 |Handwaschbecken, Duschkopf wassersparend (Standard) M
B 3. 2 |Handwaschbecken wassersparend (optimiert)
B 3. 3 |Duschkopf wassersparend (optimiert)
© Baustoffe und Konstruktion
C 1. Baustoffe
C 1.1 |Dammstoffe HFKW-frei M 20
C 1. 2 [Fenster, Tiren, Rolladen und Rohre - PVC-frei 40
C 1. 3 |Folien, FuRbodenbeléage, Tapeten - PVC-frei M 40
C 1. 4 Bitumenvoranstriche, -anstriche und -klebstoffe |6semittelfrei 10
C 1. 5 |Baustoffe 6kologisch optimiert 40
C 2 Konstruktionen und Gebaude max. 100
C 2. 1 |6kologischer Index der therm. Geb&udehiille Ol31gHperF ] 100
D 1. Thermischer Komfort
D 1. 1 |Geb&dude sommertauglich 1 M
D 2. Raumluftqualitat
D 2. 1b|Komfortliiftung optimiert (Schall, Luftfilter etc.) M
D 2. 2 |Verlegewerkstoffe emissionsarm
D 2. 3 |Bodenbelage emissionsarm
D 2. 4 |Holzwerkstoffe emissionsarm
D 2. 5 |Wand- Deckenanstriche emissionsarm
D 2. 6 {Messung der fliichtige Kohlenwasserstoffe und Formaldehyd
Gesamt 1.000

Tabelle 6: Zusammenfassung der klima:aktiv Zertifiz ~ ierung — StraRentrakt
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Abbildung 14: Stahlrahmenkonstruktion des Dachstuhl s [ZIL10]



Abbildung 15: Anschluss der Stahlrahmenkonstruktion im Kniestockbereich [ZIL10]

Abbildung 16: tragende Stahl-Holzkonstruktion [Scho berl & P&ll GmbH]



Abbildung 17: doppelschaliger Aufbau der Holzkonstr uktion um die erforderliche Dammstérke zu erreichen [Schéberl &
Po6ll GmbH]
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Abbildung 18: verputzte Kamingruppe ohne Vorsatzsch ale um die Speichermasse zu erhéhen [Schoberl & P6l | GmbH]
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Abbildung 19: doppelschalige Holzkonstruktion zwisc hen Stahltragern [Schoberl & P6ll GmbH]

Abbildung 20: doppelschalige Wandkonstruktion und D eckenkonstruktion bestehend aus gebrauchten Schalun gstragern
[Schéberl & Poll GmbH]



Abbildung 21: Anschluss der Holztrager an die Stahl tréger [ZIL10]

Abbildung 22: Herstellung der Feuermauer [ZIL10]



Abbildung 23: Verlegung der Keilpfosten [ZIL10]

Abbildung 24: Verlegung der Dammung in den Zwischen rdumen der Holzkonstruktion [ZIL10]
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Abbildung 25: Verlegung der Dammung zwischen den Ke ilpfosten [ZIL10]

Abbildung 26: doppelschaliger Aufbau der Holzkonstr uktion um die erforderliche Dammstérke sicherzustel len [Schoberl &
Po6ll GmbH]
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Abbildung 27: Holzschalung auf der doppelschaligen Schragdachkonstruktion [ZIL10]

Abbildung 28: Vakuumdéammung zwischen Betonschalungs trdgern im Bereich des Dachausstiegs des Straf3entra  kts
[Schéberl & Poll GmbH]

%



Abbildung 29: luftdichte Ebene und Herstellung der Installationsebene an der Decke [Schoberl & Poll Gm  bH]

Abbildung 30: Lieferung des Pufferspeichers [Schobe rl & P&l GmbH]
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Abbildung 31: Luft-Wasser-Warmepumpe [Schoberl & P6 || GmbH]

Abbildung 32: Solar- und Photovoltaikpanelle auf de r Dachflache [Schoberl & Poll GmbH]
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Abbildung 33: Ausstieg auf die Dachterrasse [Schobe  rl & Poll GmbH]

Abbildung 34: Extensives Griindach [Schéberl & Poll GmbH]
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Abbildung 35: Verwendung luftdichter Elektrodosen [ Schéberl & P&l GmbH]

Abbildung 36: Verlegung der Trittschallddmmung im H oftrakt [Schoberl & Poll GmbH]
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Abbildung 37: Herstellung des schwimmenden Estrichs im Hoftrakt [Schoberl & Po6ll GmbH]

Abbildung 38: Verlegung der Schléauche fir die Baute ilaktivierung im Hoftrakt [Schdberl & Poll GmbH]
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Abbildung 39: Zusammenfassung von Kostenbereichen f
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Tabelle 7: Mehrkosten der Passivhaustechnologie an der AuRenwand, Euro exkl. USt, Stand 2010-2011
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Tabelle 8: Mehrkosten der Passivhaustechnologie an
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Tabelle 9: Variantenstudie uber die Kosten der HKLS ~ -Ausstattung, Euro exkl. USt, Stand 2010, [MAN10]
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hausstandards im Vergleich zum Niedrigenergiestanda rd, Euro exkl.

Abbildung 40: Darstellung der Mehrkosten des Passiv
USt, Stand 2009-2011
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Abbildung 41: Darstellung der spezifischen Mehrkost
2011

Niedrigenergiestandard, Euro exkl. USt, Stand 2009-
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Abbildung 42: Aufgegliederte Darstellung der Mehrko sten des Passivhausstandards im Vergleich zum

Niedrigenergiestandard, Euro exkl. USt, Stand 2009- 2011

Abbildung 43: Aufgegliederte Darstellung der spezif ischen Mehrkosten des Passivhausstandards im Vergle
Niedrigenergiestandard, Euro exkl. USt, Stand 2009- 2011
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Abbildung 44: bauliche Mehrkosten des Passivhaussta ndards in Prozent der Baukosten eines konventionell en

DachgeschoRausbaus im Niedrigenergiestandard, Euro exkl. USt, Stand 2009-2011
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